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Maschinenbau
Tragfähigkeits-, Gebrauchstauglichkeits- &  
Dauerfestigkeitsnachweis

Die neue Speicherpumpe im KW Reißeck soll in die  
bestehende Verteilrohrleitung mittels eines Hosenrohres 
eingebunden werden. Dieser Projektbehandelt den  
Festigkeitsnachweis von dem gegenständlich behandelten 
Hosenrohr für die Pumpleitung des KW Reißeck.  
Die Berechnung erfolgt analytisch und mittels FEM.

Technische Details
Nenndurchmesser 800 mm, Betriebsdruck 192 bar.

Bauherr: VERBUND Hydro Power GmbH
Auftraggeber: VERBUND Hydro Power GmbH 
Objektstandort: 9815 Kolbnitz, Österreich
Ausführungszeitraum: 2021
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